ANEXO V

= S| GO:J — PONTO PARA LOGICA EM CONDULETE "E” P/ 02 RJ 45 A 0.30M DO PISO OU INDICADO. E1
g — Condulete teto "LB" 1

N 1 A REDE DE LOGICA SERA CONSTITUIDA POR UM CABO UTP, CATEGORIA 6, 1000Mbps, COM QUATRO PARES
A TRANCADOS, NAQ BLINDADOS

P | 7 v de Aesbamento SO:S0mm 2. AINTERLIGACAD DOS PONTOS DE LOGICA ATRAVES DOS PATCH PANELS LOCALIZADOS NO RACK SERAO
P | = Lo de Acobamento perfrado 50:50mm EXECUTADOS E IDENTIFICADOS.

L J = | st ea ot 3. NAO SERAO ADMITIDAS EMENDAS, EM HIPOTESE ALGUMA, NOS CABOS DE LOGICA.
o s L. O PONTO DE LOGICA DEVERA SER EQUIPADO COM UMA OU DUAS TOMADAS DE 8 PINOS, PADRAQ RJ-45,
CATEGORIA 6 (1000Mbps), POLARIZADA NO PADRAD 568A

5 0S CABOS DE LOGICA SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETAS INDELEVEIS EM AMBAS AS
EXTREMIDADES

o 6. 0S RACKS SERAO EQUIPADOS COM 2 REGUAS DE OITO TOMADAS 2P+T, PADRAOD 19", SENDO ALIMENTADAS POR
CIRCUITO PROVENIENTE DO NO-BREAK

7. 0S PATCH CORDS (1,5m) SERAQ DO TIPO EXTRA-FLEXIVEIS, CAT. 6 NA COR AZUL PARA DADOS E CAT 5e NA
COR CINZA PARA VOZ, QUANDO INDICADO.

8 APOS A CONCLUSAO DAS INSTALACOES TODO O CABEAMENTO DE LOGICA DEVERA SER TESTADOE
N CERTIFICADO P/ NIVEL 6 ATRAVES DE SCANNER APROPRIADO
S 9. A CERTIFICACAQ SERA EXECUTADA COM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAQ
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— Loégica—Eletroduto aparente

Obs. :
Produto a Instalar UA /Produto| UA(Total)
Painel de conexdo (24 portas) 1 1
Organizador horizontal (24 portas) 1 1
HUB c/ger (24 portas) 1 1
Switch Ethernet depto 1 1 GOCJ — PONTO PARA LOGICA EM CONDULETE "E” P/ 02 RJ 45 A 1.5M DO PISO OU INDICADO. Ef
Roteador de acesso 1 1
2xCPU4P 5 CPUAP Modems 1 1 A ~ Condulete teto "LB" 1
Expansdo (10% ou 4UA) - 4
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